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2022 - Afio del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Nota

Nimero: NO-2022-08040187-GDEBA-DPCYCTADA

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 22 de Marzo de 2022

Referencia: EX-2021-08585901- -GDEBA-DGAADA Denuncia Concejales FDT anomalias PDLC Pérez
Millan

A: Sres. Concejales (Frente de Todos),

Con Copia A:

De mi mayor consideracion:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en respuesta a su nota de fecha 7 de abril de 2021 dirigida a esta
ADA en que solicitan la intervencién de este Organismo de Control por anomalias en la planta de
tratamiento Municipal de la localidad de Pérez Millan.

En virtud de haberse efectuado una verificacién técnica y monitoreo del efluente el dia 11 de noviembre de
2020, por parte de personal técnico del Departamento Técnico en forma conjunta con personal del
Departamento de Calidad, caben las siguientes consideraciones:

El sistema de tratamiento consiste en dos lagunas en serie, que deberian contar con capacidad suficiente
para dar el tiempo de permanencia necesaria para producir la retencién de soélidos y ladegradacion de la
materia organica contenida en el efluente. Sin embargo, el estado actual de las instalaciones no permite
inferir que ello se esté produciendo, independientemente de su capacidad volumétrica con relacién al caudal
ingresante. En efecto, de acuerdo a lo informado en informe técnico IF-2021-16056064-GDEBA -
DMYAADA que se adjunta, se observa que por un canal lateral a las instalaciones de la planta corre
liquido proveniente de salidas laterales del terraplén de las lagunas y termina juntdndose con el proveniente
de la salida propiamente de la PTLC. Este caudal es realmente muy bajo, segun se aprecia en la fotografia
de la camara final, lo que permite suponer que el agua desborda desde las lagunas sin completar el paso por
el sistema de tratamiento. Tampoco se observo desinfeccion alguna del efluente.

Asimismo se observo la presencia de basura en el canal de salida, compuesta mayormente por residuos
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Plasticos. E| vuelco conc

urre finalmente al rio Parand a través de sucesivos cursos de agua que operan
€omo afluentes,

En la descarga de la planta se efectué un monitoreo tomandose dos (2) muestras en sendos puntos

identificados como Bypass y Salida Final PTLC, cuyos resultados y protocolos del Laboratorio Central de
la AdA pueden observarse en el informe técnico ya mencionado.

Como conclusi6n se obtuvo que el efluente analizado en la salida final de la PTLC NO Cumple en cuanto

a los siguientes pardmetros segin las Normas de Calidad para resultados generales, acordes al Marco
Regulatorio vigente (conformes al Anexo “B” de la Ley Prov.N° 11.820):

Salida Final PTLC: DBO5= 112 mg/l; DQO=273 mg/l; Coliformes Totales— 9,3 x 106 UFC/100ml

De acuerdo a los valores determinados, resulta indispensable que a la brevedad vuelva a ponerse en

condiciones operativas la planta de tratamiento, toda vez que al momento de la visita la misma se
encontraba en situacion de bypass de hecho.

Esta ADA comunicé las deficiencias observadas a la Municipalidad de Ramallo, prestador del servicio por
NO-2022-07820552-GDEBA-DCTADA solicitando la presentacién a la brevedad Ia informacion siguiente:

depuradora, de forma tal que los pardmetros del efly
el Anexo "B" de Ia Ley 11.820. Informacién acerca de cantidad de conexiones
capacidad de disefio de la planta en cantidad de habitantes equivalentes.

» Cualquier informacion adicional, incluyendo proyectos de mejoras del servicio, fuentes de

financiamiento, etc. que permitan solucionar el deficiente funcionamiento que presentan actualmente
las instalaciones de la planta depuradora.

Esta ADA se encuentra a la espera de respuesta de la notificacion efectuada al Municipio, la que sera
comunicada a ese bloque una vez recibida.

Sin otro particular saluda atte.
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Localidad: Pérez Millan

Partido: Ramallo

Fecha de monitoreo: 11 de Noviembre de 2020
Integrantes Comisién: Lautaro Monje

Operador del servicio: Municipalidad de Ramallo

PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDO CLOACAL - DESCRIPCION

El sistema de tratamiento consiste en dos lagunas en serie que deberfan contar con
capacidad suficiente para dar el tiempo de retencién necesaria para producir la
retencion de sélidos y la degradacion de Ia materia organica contenida en el afluente.

El estado actual de mantenimiento de las lagunas no permite inferir gue ello se esté
produciendo independientemente de Su capacidad volumétrica con relacién al caudal
ingresante.

Se observa que por canal lateral izquierdo (mirando a la PTLC de frente) corre liquido
proveniente de salidas laterales de terraplen de lagunas, que fluye hacia el frente (ver
. fotografias) y termina juntandose con el proveniente de la salida propiamente de |a
PTLC.
El caudal de la salida de la PTLC es muy bajo (ver fotografia), lo que permite suponer
que el agua desborda desde las lagunas sin completar el paso por el sistema de
tratamiento (Ver fotos de camara final donde se observa que no hay circulacién de
liquidos).

No hay desinfeccién de efluentes.
Se observa cantidad de elementos plasticos y otros en el canal de salida.

El vuelco concurriria al rio Parana a través de sucesivos cursos de agua que operan
como afluentes.

INFORME DE CALIDAD - EFLUENTES CLOACALES - RESULTADOS

’ El control ha sido efectuado en dos puntos que se indican en fotos anexas, y se
identificaron como Bypass y Salida final PTLC.

Autoridad del Agua

Calle 5 nro. 366

Buenos Alres, La Plata.

Tel (0221) 424-0310 / 422-3449 / 421-1191
http://www.ada.gba.gov.ar/
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El monitoreo en su totalidad fue remitido al Laboratorio Central de la AdA, y recibidos
los protocolos correspondientes a los andlisis bacteriolégicos y fisicoquimicos, se

informan los resultados a continuacion.

e
-
R

B . | ByPass |salidaFinal

, . Lugar Extraccion PTLC Sl
i | |' Fecha| 11/11/2020 | 11/11/2020
B il Sl Jo e Laboratorio AdA AdA
. Protocolo n® 17824 17825

Descripcion Unidad DeL:::_-r::lctiTjn Curs\’c!)Lﬁgua Resultado | Resultado
Color = Marron Ambarino
Aspecto = Turbio Turbio
Sedimento = N/C* Fino
Olor - S/G** S/G**
pH Ude pH 0,1 6,5-10 9 8
SS 10 min ml/I 01 Ausente <0,10
SS2hs ml/I 0,1 <1 <0,10
DBOs meg/| 2 <50
DQO mg/! 20 <250
Fosforo Total mg/| 0,1 <1(i) 32
Coliformes Totales NMP/100m| 3 <5000 930
;JE’;=N0 contier]_e_" o | T )

S/G ** = Sui Generis .

(i) = 'Estos limites de exigen en descargas a lagos, lagu

nas o ambientes favorables a

procesos de eutroficacién. De ser necesario se fijara la carga total diaria permisible en

kg/dia de fésforo total y de nitrégeno total (Anexo B - Ley 11820)

Autoridad del Agua
Calle 5 nro. 366

Buenos Alres, La Plata.
Tel. (0221) 424-0310 [ 422-3449 / 421-1191
http://www.ada.gba.gov.ar/
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Autoridad del Agua

Calle 5 nro. 366

Buenos Aires, La Plata

Tel. (0221) 424-0310 [ 422-3649 [ 421-1191
http//www.ada gba.gov.ar/
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Turbio
__N/C*
s{ -
= Unidad _Codipo Técnica _Limite deteccion
9,00 U depH 4500H'B 0,10
<0,10 mifl 2540 F 01
sdlidos Sedimentabies 2hs <0,10 mifl 2540 F 01
Deo 86 J mgh 52108 2
D0 259 mgfl | 530D 20
Fdsforn Total 3,02 __mgA 45000 010
Coliformes Totales 530 |NMP /100 m1 92218 3
0 *N/C= Mo contiene - “sk.'-snim

La= técnicas utilicadas &

a1
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Autoridad del Agua

Calle 5 nro. 366

Buenos Aires, La Plata,

Tel. (0227) 424-0310  422-3449 | 421-1191
http://www.adagba.gov.ar/
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025 AND DEL Mo=iTEraR|n o g
Vb 2 BRI LY 1, L O fgfLe @ ol

[pes 8,00 U de pH 4500H" B 0,10

Solidas Sedimentables 10 min <010 mi/i 2540 F 01
Sdlidos sedimentables 2hs 02 mifl 2540 F 01
DBO 112 mgh 52108 2
Doo . 273 !rﬂ__ 5220D 20
Fasforo Total : 4,52 _mgil A4500D 010
Coliformes Totales 93%106 |nmP/100mI 92218 3
. **5/G=Sui peneris
mmmnhmﬁﬂm s For the Bxaminatie af Water and Wastewater, 23 rd
Edition para o de bebida y ap lhedn
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Autoridad del Agua
Calle 5 nro. 366 -
Buenos Alres, La Plata. 7 %Wéﬁ!&m
Tel. (0221) 424-0310 / 422-3449 | 421-1191 AIOAEAT o8, AGUA - S
http://www.ada.gba.gov.ar/
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Ubicacion de Bypass y Vuelco

Autoridad del Agua -q-;ﬁ‘j'.ll-x
Calle 5 nro. 366 E'(h S
) s GOBI
Buenos Alres, La Plata m]'_ ) 7 ‘iﬁj(ﬂ Eﬁﬁlﬁg '%&S
Tel. ( 0221) 424-0310 / 422-3449 / 421-1191 AN A DD

http//www.ada.gba.gov.ar/
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Autoridad del Agua

Calle 5 nro. 366

Buenos Alres, La Plata. oty
Tel. (0221) 424-0310 / 422-3449 [ 421-1191 1 g
http://www.ada.gba.govar/
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Vista de la lagunas y camara de desinfeccion y egreso

Autoridad del Agua

Calle S nro. 366

Buenos Aires, La Plata.

Tel (0221) 424-0310 ] 422-3449 [ 421-1191
http://www.ada.gba.gov.ar/
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Autoridad del Agua

Calle 5 nro. 366

Buenos Alres, La Plata

Tel. (0221) 424-0310 / 422-3449 | 421-1191
http://www.ada.gba.gov.ar/
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